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南昌生态环境局：
非常感谢上级主管部门和各位领导对江西晨鸣纸业有限责任公司的生态环境保护工作监督和指导，针对2021年9月12日水污染防治问题整改，我公司非常重视，积极落实，现就整改计划方案汇报给贵局，并请社会各界予以监督。
  
 





	序号
	整改计划
	整改措施效果
	完成时间
	责任人

	1
	更换曝气机（表曝机）
	更换高效表曝机，加大生化效率
	2021年10月15日
	李培永

	2
	清理老初沉池死泥、维修刮泥机
	清理死泥，减小刮泥泵与池底间隙，提高死泥回收
	2021年9月20日
	吴江峰

	3
	板框污泥增加污泥提升泵
	提高污泥回收效率，
	2021年10月18日
	吴江峰

	4
	维修北二沉池污泥回流泵
	增加污泥回流速度，提高污泥抽取率
	2021年9月19日
	吴江峰

	5
	委托第三方监测
	委托第三方进行检测
	2021年10月19日
	陈申初

	5
	清理二级絮凝沉淀池
	2022年1月13日开始，对深度处理二级絮凝沉淀池进行清理底泥，并更换斜板
	2022年1月16日
	马永胜

	6
	对一级沉淀池进行了清泥，更换刮泥板。至2月28日对进水管进行了更换
	清理池底沉积死泥，提高污泥回流效率
	2022年2月28日完成
	王万磊

	7
	新建一座5000立方的厌氧塔
	将高浓废水和低浓度废水分开，确保水质达标
	预计2022年6月底完成
	王万磊



                                                    江西晨鸣纸业有限责任公司
                                                        2021年9月15日







附现场图片及整改措施清单：
2021年5月开始，购买曝气机更换
[image: 676fb38e91aa4f674b5800339d5f303][image: d4a2c602267367c999bd04e4821e040]
[image: 70a43b5d6627366c9cc7e35c17efb8d][image: fbebf537ec10c4984dc86efbc528aa8]




2021年9月11日更换曝气机现场
[image: 43c67b21f2fc098efbb07335f5ff917]



2021年9月17日清理老初沉池现场
[image: b6365b70986685dc24995e6e6cf7740]



2021年9月17日维修二沉池回流泵现场
[image: aca328517de0a3f9b20ba787202df2b]



2022年1月13日清理二级絮凝沉淀池，更换斜板沉淀
[image: d646c1c04646191d8fc67b75e624831]
[image: 215d53bdd9e52ab94228e78639a0217]
自2022年1月19日开始对深度处理一级沉淀池进行清理
[image: a6c401dfd25e4a43776c88c55dba268]





	序号
	整改内容
	整改措施
	工程进度
	资金保障
	责任人员

	1
	更换滤布4套、更换螺杆泵1台
	更换板框机滤布，是泥水分离，提高水质，去除污泥
	2021年9月30号完工
	913362.21元
	王万磊

	2
	更换高抗水解大环压滤网
	通过更换高抗水解大环压滤网，提高污泥过滤效果
	2021年10月30日完成
	14219.47元
	王万磊

	3
	更换渣浆泵头、更换滤布
	通过更换渣浆泵头，提高污泥回流，更滑滤布增加板框压滤机泥水分离效果
	2021年11月29日
	84568.07元
	王万磊

	4
	更换板框框压滤机压滤板20套
	通过更换板框压滤机板框，提高压滤机密封性，加大泥水分离效果
	2021年11月29日
	81415.93
	王万磊

	5
	20台表曝气机更换
	更换后使微小气泡在水中行程远，增强搅拌、推流与增氧能力。活性污泥法曝气池曝气搅拌、调节池均质搅拌、污水处理厂的曝气沉砂、好氧池曝气、混凝池搅拌
	2021年10月完成
	180万元
	王万磊

	6
	气浮澄清器定心轮CQJ-11
	通过对气浮装置的维修，提高悬浮物的去除
	2021/12/7已完成
	1,025.64
	牛托

	7
	中心定位轮CQJ-10
	通过对气浮装置的维修，提高悬浮物的去除
	2021/12/8已完成
	1,150.06
	牛托

	8
	气浮澄清器定心轮CQJ-10
	通过对气浮装置的维修，提高悬浮物的去除
	2021/12/8已完成
	241.73
	牛托

	9
	液压软管F381CACF222212C-2600
	通过更滑液压泵、液压油、液压软管，提高污泥压滤系统的运行效率
	2021/12/13已完成
	1,714.26
	张燕威

	10
	法兰截止阀J41H-16C DN80
	通过对板框压滤机的维护保养，提高板框压滤机污泥去除的效率，降低悬浮物。
	2021/12/18已完成
	4,209.96
	张燕威

	11
	板框压滤机手柄 1500
	通过对板框压滤机的维护保养，提高板框压滤机污泥去除的效率，降低悬浮物。
	2021/12/19已完成
	3,982.30
	张燕威

	12
	拉板小车SUS304 1500型
	通过对板框压滤机的维护保养，提高板框压滤机污泥去除的效率，降低悬浮物。
	2021/12/19已完成
	1,681.42
	张燕威

	13
	板框行走小车 PZS1500.04-00
	通过对板框压滤机的维护保养，提高板框压滤机污泥去除的效率，降低悬浮物。
	2021/12/19已完成
	1,681.42
	张燕威

	14
	高压水泵   DFCLF45-90-2
	通过对高压水泵的更换，电气系统的维护保养，提高污水提升速度，加大污水处理量，提高污泥去除效率
	2021/12/20已完成
	23,893.81
	张燕威

	15
	电极SUP-PH4.0-SF-10-N
	通过对高压水泵的更换，电气系统的维护保养，提高污水提升速度，加大污水处理量，提高污泥去除效率
	2021/12/21已完成
	10,088.50
	张燕威

	16
	电极SUP-OPR-SF-5-N
	通过对高压水泵的更换，电气系统的维护保养，提高污水提升速度，加大污水处理量，提高污泥去除效率
	2021/12/21已完成
	11,327.43
	张燕威

	17
	老初沉池清理底层污泥
	将老初沉池底部沉积的污泥清理掉，增加工业废水沉淀的速度，提高刮泥机的效率，提高污泥去除率，减小废水的污泥浓度
	2021年9月已完成
	3万元
	王庆兵

	18
	新建一座5000立方厌氧塔
	新建一座5000立方的厌氧塔，调节pH和温度，充分混合后进入颗粒污泥膨胀床区进行COD生化降解，降解沼气、污泥和水的混合物；提高泥水分离和外循环回流量，上清液经出水区排走，颗粒污泥则返回污泥床。提高和保证了出水水质。
	2022年6月底完成
	850万
	李刚








image7.jpeg
b HE v5 8. B N ZR A





image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image1.png




image2.jpeg
W AR
4% S 20210526-08
T T TGRS HENAT R 8 ReATHbAL (LTI P B TATFE A
Ak
S WLHTMRR TRARAR ATl 2021 465 A 26 A ,,_»'3
SR, RIS, ROR. S OLB. \
=R RS ol
U ALAR “UHL XLLO2-HLHL 37k W,
SrAFR HHEA DL
(XL-4P)+RHL 7.5kW, BHEEAAMEM | 20 £ | 90000 | 1800000 o

L G
| 304. BHLEH K

& it ¥: 1800000 00

| \RTSH (KF): SEHRATE
. R BRER:
ST ol . KEEAMAER, RRGENR 12400, (RREFE 12 T4

BERAEREREEZ AR IBNARN, KA.

PR AR, PR S B ST B AT R R R, S AR BT BAE 24
B iR AT IR, REFTE RGBS SR E S, FRIBATAMISA .

=, ZHHA. Ff R A 7

1 i T R S T TR 7 SR ) LSS S 6], B SBARS B A SRTRIST - |
H EORN, AhELSERIEN T RERT IR, BRI RE R (B, fEERTT i
H®); FRRIEEEAECE, BEAREREASE, “kn” —RAMHER.

oL TR B AT, BT R B D S R R SR, 307
R, T RAT S0 AT RBP4 R A B RO T o

PA. AR

oy e, I ELREH R U R R 2N BRI, mﬁ?%ﬁéiﬁmﬁﬁﬁ
f@ﬁﬁﬁﬂmﬂFﬁﬁm.%ﬁ%ﬁﬁﬂi&kﬂm-ﬂﬁm%ﬁﬁﬁ.ﬂkﬁ;
mﬁﬁﬁﬁwﬁ.%WﬁﬂA&&ﬁﬂﬁA.DﬂﬁmxﬁW;Dﬂﬁ%@&i

.06.04 13:26




image3.jpeg
i iEMR. SR, AR A MM,

1. By, BT AR, PR RaRE .

2, @A RE MR BN, SR, #BAIIENY, SR PR R
T LB R, 2 A 00N B S AR

3. BT RS oy YA PR B SRV DR AN D2 A RIS, Bt AR S k.

A YRt

fi | s AT SR SO AT (R T A ) ML MO 72 BT W7 b TR
7 A ELT 47 5 15 A DA A T R SR B Y T SR, S A 3 B 4 TR A EL AL,
7 W SE 5 3 BUIE o SesoF % k& R AT

t. BHHR.:

1L B 20n, SCEIRER 408, BFSAR GREEMSHNA B ARNE EEMER
RS 30%, 10%ER—E. FFRBRYCAT T RIRKE A, TR 13N EBUREN, &
EEHET ARG, AR S SRR AT ARE, RRAREEEAS
FENFEITHE, —HRBULTENH—HER, RERBLIGERF EMS #%F, LIAAK
sl g, EFREARSMRENSRENTY, 2XFREREATITY, FU—#

. BAHAE:

I SRR, ENSRN, 5 HRARBE 0. S5t RS,

2. R ST, B S R AR, S ST AERE
Bl ety THATBRERMESR, RBRA AR,

3 B A AR R ik . 2L BT AT, FRIXE A R A F S8 0N &

i FAMRFH: '

L TR R AR MRS . e FEH, GREHMART, FEA
SR AL SR S R R IR R . BA L AT NGER R MR B
S AN, B AL A, R SR SIRUT B T RN

FHFME AT Sk R R 10 (i & (T ATRERTAUIBAY $730, B

n‘ il

et B A BIBIARS AR .

2/10

(b





image4.jpeg
V

W (66 RUTEBN,
3
'

I WHHKRRITHUIY, FFETTNM AR,





image5.jpeg
TR, S5 RN S AFEEA 100 St A HeiL .

o AR KK
SEAFIRATLIR A, TSR MR 5 th 76T 0 0 B A AT £ i, R %

W 3 0 et LR, I RGEVI WA — 77 o] @ 3 48t ERET
i, RUAHORTTIUNRAE ROMET Jo bl TR T A LT R, R
o LA G Bk £F «

f— AR EERARR

1 A ATNRE AN, eSS MR, R O, W&
HE B

0. AAFET . WRRIMRRIE, BI07 B FMHSTRFAT L, HFEHL
RARH5E A AT RSERE. f

. A EALITR

SRR, R R (R 77 T A RIS R A

+=. HAbLysE:

L KB TAEEIRRAREET, SEMARRGES S AR, RR. £5
AT AT HEF RS
| o (Zed): T ERIENLH R AEA R

Je

HiE: 0791-83951

fll
274010155

13858025808

T8

{63 0791-83951963 {£30:  0571-86507759
i Bid S 91360100744264607E 5 91330681MA2882FUSP
FFPT: BATBIDHKXAT TEOGUT: BATHRBELATHALR
f8; 36001050800050002805 B 3305 0165 6335 0000 0085

| Big: 330013 i4%: 311808

3710

§ v




image6.jpeg




